Ldns | inervallie, et dans le cadre des régles internes Corning, nous assurons un
suivi analytique régulier et assez complet, reporté en central, de la qualité des eaux
pluviales et usées rejetées.

Que sont devenues les observations jointes lors de l'enquéte initiale concernant Je
permis de construire ? '

Suite aux recommandations du permis de construire du 31 Ao(it 1998 :

- L'installation de chauffage est conforme aux normes recommandées (Controles
apave reguliers).

- Sur 'ensemble du site une vingtaine de détecteurs automatiques d’incendie sont
repartis dans les zones a risques, avec report centralisé sur la réception du batiment
et procédure de déclenchement du groupe d'intervention puis pompiers extérieurs.
- Un groupe d'intervention formé, diplémé et recyclé annuellement par des services
agreés (depuis quelques années le SDIS) a été créé. Ce groupe est formé et equipé
pour traiter les problémes d’incendie, d’épandages chimiques, et de secours a
personnes. Il est notamment équipé d'appareils respiratoires isolants, de produits de
neutralisation chimique et depuis peu, d'un équipement de défibrillation. Il fait I'objet
d’au moins un contact annuel lors d’une visite par les pompiers du centre de secours
de Fontainebleau.

- Les zones ou sont présents des produits chimiques liquides ou solubles en quantité
notable sont sur bac de rétention doublé (sous containers puis sol global de Ia
piece). Les volumes de rétention sont trés supérieurs aux volumes de produits
stockes, rendant improbable I'hypothése d’'un débordement non contrélé. Dans e
local principal de stockage de produits chimiques, le mode d’extinction d’un incendie
éventuel serait par mise en ceuvre (automatique) d'un dispositif de diffusion de gaz
inertant, et non par projection d'eau. Les écoulements issus des laboratoires de
chimie se font par I'intermédiaire d’une cuve compartimentée de neutralisation.

- La convention de déversement recommandée avec le gestionnaire de la station
d'épuration a fait 'objet, & I'époque d'un accord provisoire, par convention des deux
parties. Cette convention n’a pas été définitivement signée comme indiqué plus haut.















